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ALLA CALDAIA
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Appartamento 2

COLLETTORE F
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Note alla realizzazione:

La distribuzione all'interno della U.I. è in tubo

multistrato, nei diametri indicati nella pianta.

I raccordi, tee, curve sono  protetti da nastro

catramato
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PIANO SEMIINTERRATO
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CASSETTA SLIM

PARTICOLARE COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE
"TOP NICHEL" - "NICHEL" - FULL-BLACK"  Ø1"

PARTICOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE TERMICA

PARTICOLARE SEZIONE ISOMETRICA-PAVIMENTOPARTICOLARE SEZIONE-PAVIMENTO

GIUNTO DI DILATAZIONE
PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTO

2
210

largh. (mm)

L1 (mm)
cassetta

attacchi
360

600500

260 310
3 4

410

700

460
65 7 10

610510

850

560
8 9

660

1000

710
11 12

760
13

Riserve all'interno delle travi in tubo di PVC

Mandata riscald.

Ø110

Ø110

Ritorno riscald.

Tubazione MANDATA

Tubazione RITORNO

Circuiti pannelli radianti

TUBO 17/13 PE-XC

LEGENDA SIMBOLI UTILIZZATI

A Cassetta derivazione U.I.

Radiatore IRSAP NOVO

PROGETTO IMPIANTO RISCALDAMENTO

Piante, schema altimetrico

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

EDILIZIA RESIDENZIALE    PUBBLICA

COMUNE DI RAVENNA - PROVINCIA DI RAVENNA

REALIZZAZIONE DI 6 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

D E M O L I Z I O N E  E  R I C O S T R U Z I O N E   D I  E D I F I C I O

S I T O  I N  V I A  P O N T E  R O M A N O ,  2 8  -  F A E N Z A  ( R A )

PIANO RIALZATO

PIANO SECONDOPIANO PRIMO

SCHEMA ALTIMETRICO RISCALDAMENTO

PIANO SECONDOPIANO PRIMO

PIANO RIALZATOPIANO SEMINTERRATO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

2° STRALCIO


